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ULOZENIE KABLOV VO VYKOPE

M0 ! ~Z | VYKOPOVA ZEMINA
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UZEMNOVACIA PASOVINA |
FeZn 30x4 I a

1/PEN/NPE AC, 230V, 50Hz,TN—C-S

OCHRANA SAMOCINNYM
ODPOJENIM NAPAJANIA

LEGENDA JESTVUJUCICH SIET! A OBJEKTOV:

m—in anman: = —  EXISTUJUCA NN NADZEMNA PRIPOJKA - IZOLOVANE VZDUSNE VEDENIE NN

LEGENDA NAVRHOVANYCH SIETI A OBJEKTOV:

NAVRHOVANY ROZVOD NN, PRIPOJKA K ROZVADZACU RE, VEDENA

— @ ———  VZEMIKABLOM AYKY-J 4x25mm2 (CYKY-J 4x10mm2) V RURE KOPOFLEX#50
NAVRHOVANY ROZVOD NN, PRIPOJKA K RO0ZVADZACU RMS, VEDENA

— <« V ZEMI KABLOM AYKY-J 4x25mm2 {AYKY-J 4x35mm2)

[—1 HDS NAVRHOVANA PRIPOJKOVA ISTIACA SKRINA
[—] RE  NAVRHOVANY ELEKTROMEROVY ROZVADZAC MOBILNEHQ DOMU
[—]RH  NAVRHOVANA DOMOVA ROZVODNICA

[—I1R NAVRHOVANA DOMOVA PRIPOJKOVA SKRINA
UKONCENIE KABLA AYKY-J 4x25 (4x35) A PRECHOD NA CYKY-J 3x6
BOD ROZDELENIA TN-C-S A PRIZEMNENIA FeZn 30x4 RESP. FeZn 610

LEGENDA GRAFICKYCH ZNACENI:

3456/6  CiSLO PARCELY

VONKAJSIE VPLYVY

VONKAJSIE VPLYVY V ZMYSLE STN 33 2000-5-51, DRUH PRIESTORU: VI - VONKAJST:
KABLE VO VYKOPOCH BUDU ULOZENE VO VYKOPE BEZ AGRESIVNYCH UCINKOV ZEMINY.

POZNAMKY :

KABLE V ZEMI ULOZIT PODLA STN 33 2000-5-52 A STN 73 6005.

STUPEN
PROJEKT PRE
STAVEBNE
POVOLENIE

HLAWNY INZINIER PROJEKTU
ZODPOVEDNY PROJEKTANT NG. RASTISLAV CHOVANEC
VYPRACOVAL ING. STEFAN ONDIRKO H B 1

Ing. Stefan Ondirko -
Power electronics

INVESTOR

U Komenského 22
Peter Vojs, Arnutovce, 053 13 053 21 Markusovce

MIESTO STAVBY

ondistef@gmail.com
tel: +421 918 653 252

Offo, parc. & 3456/6, 3456/7

NAZQV STAVBY

MOBILNY DOM, OLS0, Parc. & 3456/6, 3456/7 " P

PRIPOJKA NN ZAKAZK. CISLO 924—21‘
PROFESIA E _ ELEKTROIN‘STALACIE MIERKA CISLO VYKRESU
MIOTVRRESY SITUASNA SCHEMA ELEKTRICKEJ PRIPOJKY = E-03




